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Технологическая карта обследования. 

 
1. Цели и задачи. 

 
Целью выполненного инструментального  тепловизионного  обследования являлось наглядное выявление 

возможных скрытых конструктивных, технологических, строительных и эксплуатационных дефектов здания. В 
ходе проведения натурных измерений выполнено визуальное и инструментальное тепловизионное 

обследование ограждающих конструкций здания в инфракрасном длинноволновом диапазоне согласно ГОСТ Р 

54852-2011.  
 

2. Описание метода. 
 

Тепловизионное обследование (термография) является эффективным средством контроля качества тепловой 

защиты зданий. Это неразрушающий дистанционный, оперативный и точный способ диагностики состояния 

зданий непосредственно в эксплуатационном режиме. В основу метода положено свойство тепловизионного 

наблюдения бесконтактно регистрировать распределение радиационной температуры на поверхности, 

находящейся в поле зрения тепловизионной  камеры.  Псевдо-раскраска  термограммы  соответствует  шкале 

температур, автоматически получаемой прибором в момент тепловизионной съѐмки, в соответствии с 

градуировочной характеристикой тепловизора, параметрами объекта наблюдения и окружающими 

условиями. Термограммы записываются и в последующем обрабатываются с помощью специализированного 

программного обеспечения. Анализ термограмм внутренних и наружных поверхностей ограждающей 

конструкции позволяет выявить дефекты теплоизоляции. 

Инспекцию ограждающих конструкций зданий и сооружений осуществляют при установившемся перепаде 

температуры воздуха снаружи и внутри помещений. Зоны увлажнения оболочки зданий, в особенности 

кровли, а также фильтрации воздуха обнаруживают практически при любых сезонных условиях, используя 

естественные суточные изменения температуры атмосферного воздуха и солнечного излучения. 
 
Одинаково  успешно  можно  осуществить  тепловизионное  обследование  как  с наружной, так и с 

внутренней стороны ограждающих конструкций. В результате тепловизионного обследования выявляют 

скрытые дефекты строительных конструкций, участки нарушения тепловой изоляции, фильтрации воздуха, 

увлажнения. Термография даѐт качественную информацию о теплозащитных свойствах ограждающих 

конструкций и вместе  с  опорными  измерениями  позволяет  оценить  энергетическую  эффективность 

зданий и сооружений. 
 

          
                  № 1  № 2 

При расшифровке термограмм следует уделять внимание следующим аспектам: 

- На  термограмме №1, снятой  внутри  помещения,  интерес  представляют области с более низкой 

температурой (например, точка С). На цветовой палитре это синий, фиолетовый и чѐрный цвета (спектр 
холодных тонов) соответственно. Для сравнения приводится температура в точке А и В. Так как термография 

является качественным методом оценки, то следует обращать внимание на неравномерность распределения 
температуры на участках, где согласно техническому проекту причин для аномалии нет. 

- На термограмме №2 снятой снаружи помещения, ситуация меняется на противоположную и дефектом может 

считаться участок жѐлтого (точка С) и оранжево-красного цвета (спектр теплых тонов). 
 

На термограммах данных в отчѐте дефектные зоны обозначены красными стрелками или выделены красным 
квадратами с указанием дефектных точек.  
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- Значение температуры играет роль при оценке риска образования конденсата (точка росы). Температура 
точки росы рассчитывается исходя из температуры и относительной влажности в помещениях, либо 

проводится еѐ прямой инструментальный замер. 

 

После того, как  произведена тепловизионная съемка здания, при помощи специального программного 

обеспечения проводится камеральный  анализ полученных термограмм. Он состоит из 2-х этапов: 

 

- Качественный - это анализ полученных термограмм с целью выявления аномальных температурных участков 
в ограждающей конструкции, и  интерпретация полученных тепловых изображений. При этом выявляются 
аномальные температурные зоны, которые могут быть следствием различных дефектов строительства или 

монтажа, и определяется их местоположение на поверхности ограждающей конструкции. 

- Количественный анализ - это определение температурных отклонений в аномальных тепловых зонах и 
оценка степени соответствия здания требованиям нормативных документов в части показателей теплозащиты. 
Данные, полученные при количественных расчетах,  используются, в числе прочего,  при заполнении 

энергетического паспорта здания, как при сдаче его в эксплуатацию, так и после проведения капитального 

ремонта. 

 

Основным документом, в котором установлены показатели (критерии) тепловой защиты зданий является СНиП 

23-02-2003 согласно которого установлено 2 нормативных показателя тепловой зашиты зданий которые 
применяются при проведении количественного анализа термограмм: 

 

- Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 
ограждающих конструкции обследуемого помещения; 

- Температура внутренней поверхности помещений, которая должна быть выше точки росы. 
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3. Фото объекта контроля: 

 
 

     
 

      
 

4. Вид тепловизионного обследования:  При проведении обследования выполнялось детальное 
обследование внутренних поверхностей объекта контроля. 

 
5. Адрес объекта контроля:   М. О., ИСК «Парк Рублево» ул. Согласия, дом 10.2, 2 эт., кв. № 3. 

 
6. Характеристики объекта контроля:    Квартира в многоквартирном доме. 

 

7. Дата проведения тепловизионного обследования:  16.02.2017 года. 
 

Информация скрыта 
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8. Предоставленная сопроводительная документация:    Отсутствует 

 
9. Приборы и средства контроля: 

 

              1. Тепловизор NEC TH7700  технические характеристики: 
- Спектральный диапазон 7-14 мкм; 
- Чувствительность на 30°С  0,1 °С; 
- Диапазон измерений  от -20 до +250 °С; 
- Точность измерения -  +-2°С или +-2%;  
- Рабочие температуры от -15 до +45 °С; 
- Мгновенное поле зрения (I.F.O.V.)  1,5 мрад; 
- Поле зрения – 27*20 град; 
- Разрешение микроболометрической матрицы 320х240; 

              2. Термометр контактный цифровой testo 905-T2 с диапазоном измеряемых температур от -40     
                 +200 °С, с погрешностью измерений +-0,5°С 

3. Термогигрометр TESTO  410-2 с диапазоном измерения относительной влажности 0 – 100% с    

     погрешностью измерений +- 2,5% и погрешностью измерения температуры воздуха +-0,5°С. 
              4. Анемометр цифровой TESTO  410-2, диапазон измерений 0,4 – 20 м/с, погрешность +-0,2 м\с. 

5. Фотоаппарат цифровой – SONY\NEC. 
6. Измерительная металлическая рулетка по ГОСТ 7502. 

7. Дальномер лазерный MAKITA LD-60P. 
 

10. Условия контроля: 

 
                1. Температура окружающей среды -7 °С и относительная влажность 67 %.    

                    была в пределах работоспособности средств измерений. 
                2. Измерения проводились при отсутствии солнечного освещения в течении 12 часов перед                   

                    проведением термографирования. 

                3. Средний тепловой напор составил 29 °С и соответствует требованиям  ГОСТ Р 54852-2011. 
                4. Коэффициент излучения объекта контроля был более 0,7. 

                5. Тепловой контроль проводился в отсутствии осадков, тумана при скорости ветра 0 м\с. 
 

После проведения анализа окружающей среды (температура и влажность воздуха, температура обследуемых 

поверхностей) в соответствии с полученными  параметрами настраивался тепловизор. 
Измерение температур поверхностей у реперных участков производились цифровым контактным термометром 

с погрешностью не более 0,5 °С. Температуры реперных участков сравниваются с температурами измеренными 
тепловизором. При проведении обследования учитывалось влияние коэффициента излучения поверхности ε. 

 
11. Схема контроля: 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Контроль объекта  выполнялся в соответствии с порядком указанном на схеме контроля. При визуальном 

обследовании внимание обращалось прежде всего на вероятные причины возникновения теплотехнических 
дефектов ограждающих конструкций. Расстояние до объекта съемки рассчитывается по формуле в 

соответствии с ГОСТ Р 54852-2011. 

Термографирование объекта контроля проводилось в «нормале» (в перпендикулярном направлении к стене) 
либо при отклонении от этого направления влево, вправо, вверх, вниз не превышающем 30°. Измерения 

производились с фиксированного расстояния. При перемещении оператора вдоль объекта в целях 

Вид  объекта  сверху  

1 2 3 4 5 

2-7 метров 

  порядок съемки слева направо 
                      снизу вверх 
 

 

Информация скрыта 
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корректности последующих расчетов фиксированное расстояние максимально сохранялось. 

 
Термографирование объекта контроля проводилось также и общим панорамным снимком, охватывающим весь 

объект контроля, с вертикальными и горизонтальными стыками  с наложением кадров 15-20 % двигаясь справа 

налево, снизу-вверх. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12. Порядок проведения тепловизионного обследования. 

 
1. Проведена  адаптация приборов к условиям окружающей среды. 

2. Измерялась скорость ветра, влажность, температура воздуха и расстояние до объекта контроля. 
3. Параметры измерений занесены в тепловизор. 

4. Определялся  коэффициент излучения объекта контроля для занесения параметра в 
тепловизор. 

5. Проведѐн  визуальный контроль объекта на наличие дефектов ограждающих конструкций.  

6. Произведено термографирование объекта контроля и фотосъемка. При невозможности за 1 
кадр охватить всю стену, проведена детальная съемка двигаясь слева-направо, снизу-вверх. 

7. Проверены сохраненные термограммы. 
8. Проведѐн перенос  результатов съемки тепловизора и фотоаппарата в специально 

подготовленные заранее папки в компьютере.  

9. Проведена программная оценка термограмм для составления данного отчѐта. 
 

13. Требования к анализу результатов контроля и их оценке по нормативным документам: 
 

В связи с тем, что тепловизионный контроль является неразрушающим методом контроля строительных 

объектов, все выводы и заключения данные в тепловизионном отчете являются технически достоверными, но 
носят предположительный характер в части точной идентификации обнаруженных в ходе проведения 

обследования скрытых дефектов. 
 

После проведения обследования полученные термограммы были обработаны и нормированы по       
температурной шкале. Компьютерный анализ был произведен для выявления аномальных зон тепловых 

потерь, их фото-фиксации и анализа количественным\качественным способом. 
 
14. Требования к персоналу: 

 
Обследование проводил специалист аттестованный в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации 

персонала в области неразрушающего контроля» на второй уровень квалификации  по тепловому 

неразрушающему контролю Ростехнадзора России.  
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2 
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4 
Наложение 15% 
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Сертификаты и удостоверения специалистов. 
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 Указания о поверке: 

 
Все средства измерений используемые при проведении обследования зарегистрированы в Государственном 

реестре средств измерений и имеют свидетельство о Государственной поверке. 
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Нормативно-техническая и специальная литература используемая при выполнении натурных 

тепловизионных обследований и их анализа. 
 

1. Государственные стандарты: 
 

ГОСТ Р 54852-2011 Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций 

/введен в действие с 15 декабря 2011г.  
 

ГОСТ 26254-84 Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций / Госстрой 
СССР, НИИСФ, НИИСК, ЦНИИЭПжилища, введен в действие с 1 января 1985 г. – М., 1984 

 

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях / Госстрой России, 
ГПКНИИ СантехНИИпроект, НИИСФ,ЦНИИЭПжилища, ЦНИИЭП учебных зданий, НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. Сысина, АВОК, введен в действие 
с 1 марта 1999 г. – М., 1996 

 
ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие 

конструкции / Госстрой СССР, НИИСФ,ИТТФ, введен в действие с 1 января 1983 г. – М., 1982 

 
ГОСТ Р 53778-2010 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ / Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 25 марта 2010 г. N 37-ст 
 

2. Ведомственные строительные нормы: 

 
ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обследованию жилых зданий /Госкомархитектура, Академия 

коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР, МосжилНИИпроект, 
ЦМИПКС Минвуза СССР, ЛенЗНИИЭП. Введен в действие с 1июля 1989 г. – М., 1988 

 

ВСН 43-96 Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих 
конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров. 

 
3. Строительные нормы и правила: 

 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий / Госстрой России, НИИСФ, ЦНИИЭП жилища, АВОК, 

Мосгосэкспертиза, введены в действие с 10 октября 2003 г. – М., 2004 

 
СНиП 23-01-99 Строительная климатология / Госстрой России, НИИСФ, Главная геофизическая обсерватория 

им. А.И Воейкова (ГГО) Росгидромета,с изменением № 1, принятым постановлением Госстроя России от24 
декабря 2002 г. № 164 и введенным в действие с 1 января 2003г. – М., 2003 

 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции / Госстрой России, ЦНИИ-ОМТП, ВНИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова, ЦНИИС и др. Введен вдействие с 1 июля 1988 г. – М., 1988 

 
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия / Госстрой России, ЦНИИ-ОМТП, ВНИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова, ЦНИИС и др. Введен вдействие с 1 июля 1988 г. – М., 1988 
 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / Госстрой 

России, ФГУП «КТБ ЖБ», ГУП «НИИЖБ», 26-й ЦНИИ МО России при участии ГУП «ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко», 
ГУП «НИИ Мосстроя». Введен в действие с 21 августа 2003 г. – М., 2003 

 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий / Госстрой России, НИИСФ РААСН, Мосгосэкспертиза, 

ОАО ЦНИИпромзданий, ФГУП ЦНС, ЦНИИЭПжилища, введены в действие с 1 июня 2004 г. – М.,2004 
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4. Инструкции, пособия и методики: 

 
РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю / Госгортехнадзор России, НТЦ 

«Промышленная безопасность». Введен в действие с 11 июня 2003 г. – М., 2004 

 
Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно технической экспертизы. – М.: Городец, 2006. – 544 с. 

 
Морозов А.С., Ремнева В.В., Тонких Г.П. и др. Организация и проведение обследования технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений.М.,2001.– 212 с. 
 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов / 

Госстрой России, Главная инспекция Госархстройнадзора России, введен 
в действие с 17 ноября 1993 г. – М., 1993 

 
Альбом технических решений по повышению тепловой защиты зданий, утеплению конструктивных узлов при 

проведении капитального ремонта жилищного фонда / Академия коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова. – М., 1996 
 

Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / АО «ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ». – М., 1997 
 

Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, 
расположенных вблизи нового строительства или реконструкции / Москомархитектура, НИИОСП. Введены в 

действие с 18 ноября 1998 г.  - М., 1998 

 
Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам 

/ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ. – М., 2001 
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 ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 

 Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел внутреннего тепловизионного обследования. 

 
Карты дефектов. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770105.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:41:49 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (D). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (C). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770123.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:49:40 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок ниже температуры точки росы (точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770106.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:42:15 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (D). Участок ниже 

температуры точки росы (точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770121.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:49:05 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (D). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (C). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770122.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:49:18 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (D). Участок ниже 

температуры точки росы (точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770107.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:42:42 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздухa (D). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770119.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:48:19 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C).  
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770120.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:48:29 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок ниже температуры точки росы (точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770108.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:43:26 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (E, F). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-

прозрачных конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (C, D). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770127.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

12:04:08 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания. Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздухa (C). Участок ниже температуры точки росы 

(точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770126.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

12:03:22 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха (D). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770109.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:43:43 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (D). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створки (C). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770116.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:46:59 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания. Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха (C). Участок ниже температуры точки росы 

(точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770117.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:47:21 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (D). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха (C). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770110.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:44:12 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха (D). Участок ниже температуры точки росы 

(точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770114.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:45:51 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770115.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:46:04 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха. Участок ниже температуры точки росы 

(точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770111.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:44:34 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха ниже температуры точки росы (D). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770113.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:45:23 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 

конструкций здания (D). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 
конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха (C). Участок ниже температуры точки росы 

(точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770112.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

11:45:01 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций здания (C). Участок с пониженной температурой на конструктивных элементах свето-прозрачных 

конструкций и инфильтрации (проникновения) холодного воздуха. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770109.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:28:58 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770110.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:29:13 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770127.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:41:40 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770125.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:36:18 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770115.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:31:36 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770118.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:33:04 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. Участки ниже температуры точки росы (точка С). 
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Информационные данные программной обработки термограмм 

Файл TH770119.SIT 

Тепловизор NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)   

 
                        Термограмма объекта контроля 

 

 
 

                        Фоторгафия объекта контроля 

 

Дата и время 

14:33:21 16.02.2017 

Комментарии к фотографии 

 

Особые отметки 

 

    Диаграмма распределения температур Температура в точках контроля 

 

 

                       Комментарии к термограмме 

Участки инфильтрации холодного воздуха и нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций (стен) здания. 
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770003.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770004.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770006.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 

внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

 

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770009.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770026.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770015.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770016.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки с пониженной температурой в следствие инфильтрации (продувания) холодного воздуха во 
внутренние помещения через монтажные швы и\или конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.  

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770018.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха холодного воздуха во внутренние помещения 

вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций здания. Участки ниже 

температуры точки росы (точка С). 

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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   ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 
   Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 

Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA. 

Термограмма объекта контроля  TH770019.SIT 

      

 
 

                                               Фото объекта контроля 

 

Особые отметки 

 

Время контроля  

19.03.2017 

Комментарии 

 

Диаграмма распределения температур выделенной зоны Температура в точках контроля 

 

 

Описание  

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха холодного воздуха во внутренние помещения 

вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций здания. Участки ниже 

температуры точки росы (точка С). 

http://www.tv-laboratory.ru/
mailto:88004501162@mail.ru
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 ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория  высокоточного строительного тепловидения.  Сайт:  www.tv-laboratory.ru      
 

 Телефоны:     8-800-450-11-62,     8-499-390-82-06,     8-473-229-27-37       Е-mail:  88004501162@mail.ru 

 
 
 
 

Заключение: 

 
В результате инструментального тепловизионного обследования ограждающих конструкций квартиры была 

получена исчерпывающая информация, позволяющая объективно судить о качестве теплофизических свойств 

ограждающих конструкций и строительных работ. Выполнен качественный и количественный анализ 
термограмм для определения температурных отклонений в аномальных температурных зонах и оценки степени 

соответствия здания требованиям нормативных документов в части показателей тепловой защиты 
ограждающих конструкций. Полученные результаты не зависят от субъективных характеристик оператора и 

определяются только параметрами используемой аппаратуры и нормативно-технической документацией. 

 
 

1. Основные нормативные требования:  
 

1.1. В соответствии с ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в 
помещениях» нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой 

зоне помещений жилых зданий и общежитий для холодного периода года: 

- допустимая температура в жилых  комнатах 18-24 °С. Относительная влажность 45-60%; 
- допустимая температура на кухне, туалете, ванной, 18-26 °С. Относительная влажность не нормируется. 

 
1.2. В соответствии со СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» установлены нормативы перепада 

температур: 

- температура внутренней поверхности наружных стен не должна быть ниже температуры точки росы; 
- перепад температур между температурой внутренней поверхности наружных стен и температурой воздуха в 

помещении не должен превышать 4 °С; 
- то же по полу 2 °С. 

- то же по потолку 3 °С. 

 
1.3. Согласно СНиП 23-02-2003 п. 5.9 -5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов 

остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов 
окон и откосов — не ниже температуры точки росы. 

 
1.4. В соответствии с МДК 2-03-2003 «ПРАВИЛА И НОРМЫ технической эксплуатации жилищного фонда»: 

- разница температуры наружного воздуха и воздуха холодного чердачного помещения должна составлять 2 - 

4 °С; 
- температура воздуха в теплом чердачном помещении не ниже +12 °С. 

 
 

2. Результаты инструментальных замеров: 

 
2.1. На момент проведения инструментального тепловизионного обследования квартиры выявлены 

многочисленные признаки несоблюдения требований строительно-нормативных документов, в следствии 
нарушений технологии производства СМР или отступления от проектно-конструктивных решений, которые 

можно квалифицировать как дефекты  согласно разделов Г1-Г9  СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 приложения Г 
«Дефекты ограждающих строительных конструкций» и разделов 2.3-2.6 и 2.12-2.15 «Классификатора основных 

видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. Госстрой России». 

 
2.2. По результатам детального внутреннего тепловизионного обследования можно утверждать следующее: 

 
- внутренняя температура в обследуемых помещениях составила 22 °С, относительная влажность 15 %, 

данные показатели укладываются в нормативные значения ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях» для жилых помещений. 
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- расчетная температура точки росы равна -6,6 °С. Участков с температурой ниже температуры точки росы в 

обследуемых внутренних помещениях не выявлено. 
 

2.3. В результате  тепловизионной  диагностики внутренних помещений выявлены зоны с температурным 

перепадом превышающего нормативные значения. Согласно пункту 5.8 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 

поверхности наружной стены не должен  превышать 4 °С. Выявленные  «холодные зоны» в ряде внутренних 
помещений здания  являются следствием  недостаточного  утепления ограждающих конструкций и 

проникновения (инфильтрации) холодного воздуха с улицы  в  помещения обследуемого здания через швы 

кладки. Данные дефекты квалифицируются как «значительные». Страницы № 13-20, 22-34. 
  

2.4. На момент проведения тепловизионного обследования свето-прозрачных конструкций в квартире 
выявлены участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха по притвору створок и зоны с 

пониженной температурой на поверхности элементов свето-прозрачных конструкций. Данные «холодные» 
зоны обусловлены наличием конструктивных «мостиков холода» в элементах остекления, однако в наиболее 

значительных по площади «холодных» зонах возможно нарушения уплотнений и наличие щелей в швах и 

узлах примыкания свето-прозрачных конструкций в результате  отступления  от требований п. 5  ГОСТ 52749-
2007 и п. 5.3 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012, что может являться причиной инфильтрации холодного воздуха во 

внутренние обследованные помещения. Дефекты можно квалифицировать как «значительные». Страницы № 
13, 15-18, 21-33. 

 

 
Выводы: 

 
На момент обследования фактическое теплотехническое состояние обследуемых ограждающих конструкций 

дефектными участками не удовлетворяет  статьям Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в части: 

- Статьи 13 «Требования энергетической эффективности зданий и сооружений»; 

- Статьи 29 «Требования к микроклимату помещения»; 
- Статьи 31 «Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений». 

  

Рекомендации: 

1. На основании анализа данного отчета выполнить ревизионно-аналитические мероприятия для определения 

первопричин выявленных теплотехнических аномалий по каждой дефектной зоне. В комплекс данных 

мероприятий может входить: 
- детальный визуальный осмотр зоны дефекта с внешней и\или внутренней стороны здания; 

- демонтаж конструктивных и строительно-отделочных элементов закрывающих (ограждающих) дефектный 
участок;  

- расшивка (раскрытие) дефектных стыков и соединительных монтажных швов конструктивных элементов 
здания (стен, фундамента, кровли и пр.) с внешней и\или внутренней стороны здания; 
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- анализ проектных материалов объекта с целью выявления скрытых конструктивных элементов являющихся 

возможной причиной теплотехнических аномалий и мостов холода; 
- анализ проектной документации для определения соответствия проекту фактически использованных при 

строительстве изделий и материалов. 

 
2. По результатам ревизионных мероприятий, на основании проектных и конструктивных решений 

обследуемого объекта выполнить работы по герметизации и утеплению участков нарушения 
теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций здания.  

 
3. Выявленные в процессе обследования дефекты свето-прозрачных конструкций могут быть устранены 

посредством выполнения следующих работ: 

-  чистка и дополнительная герметизация дефектных монтажных швов в местах примыкания оконных 
конструкций к монтажным проемам; 

- регулировка запирающих приборов, петель и крепѐжных элементов для обеспечения плотного и 
равномерного обжима уплотнителей по всему контуру уплотнения в притворах; 

- частичная или полная (по необходимости) замена уплотняющих прокладок в створках. 

 
4. Провести вторичное тепловизионное обследование после проведения ремонтных мероприятий, для контроля 

качества выполненных работ.  

 
 

Примечания: 
 

Классификация дефектов проведена на основании Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", разделов 2.3-2.6 и 2.12-2.15 
«Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. 

Госстрой России» и разделов Г1-Г9 приложения Г «Дефекты ограждающих строительных конструкций» СТО 
НОСТРОЙ 2.33.79-2012 «Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих 

конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка технического состояния».  
  

В связи с тем, что тепловизионный контроль является неразрушающим методом контроля строительных 

объектов, все выводы и заключения данные в тепловизионном отчете являются технически точными и 
достоверными, но носят предположительный характер в части идентификации скрытых дефектов. 

 
 

 

 
Директор ООО «ТехКонтроль»     Гунькин К.Н.  
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